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Přehledové schéma zapojení AC rozvaděčů KAVOJ-RFVE modely AC 040 - AC 160 včetně 3.stupňové napěťové a frekveční ochrany UF 300
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FVE střídač
max. 25 kW

Platné pro skladový rozvaděč s připojením pro 2 střídače
Model AC 080

Typové číslo 229. (V1.2)
Typové značení WS-N-2-2-0-0A-80A-0V-2

Součástí dodávky rozvaděče je kompletní dokumentace včeně protokolu o provedení kusové zkoušky a EU prohlášení o shodě.
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